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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  
 

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 
1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych na usługę konserwacji węzła cieplnego na terenie szpitala dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w 
postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE 1. § 1 pkt 2. 2) – istniejący zapis umowy -  Kontrola u-+ 
++rządzeń kontrolno-pomiarowych (z ewentualną wymianą niesprawnych). Proponowany zapis do 
umowy - Kontrola urządzeń kontrolno-pomiarowych (z ewentualną wymianą niesprawnych. Koszt 
zakupu ponosi Zamawiający). 
ODPOWIEDŹ:   Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. 
 
PYTANIE 2. § 1 pkt 2. 7) – istniejący zapis umowy –Usuwanie nieszczelności zaworów (z ewentualną 
wymianą wyeksploatowanych). Proponowany zapis do umowy- Usuwanie nieszczelności zaworów (z 
ewentualną wymianą wyeksploatowanych. Koszt zakupu ponosi Zamawiający).  
ODPOWIEDŹ:   Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. 
 
PYTANIE 3.   § 1 pkt 8. Istniejący zapis umowy koliduje z § 1 pkt 4 - Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje 
się do dokonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń ciepłowniczych na wezwanie Zleceniodawcy 
w przypadku zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń węzła w terminie do 
24 godzin od zgłoszenia, oraz – w razie potwierdzenia zasadności zgłoszenia – usuwania 
nieprawidłowości. Zgłoszenie należy skierować na adres e-mail: ………………………… /nr telefonu: 
……………………………… Przeglądy, o których mowa powyżej będą wykonywane w dni powszednie, soboty i 
niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych z Zmawiającym. 
Proponowany zapis do umowy - Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów 
konserwacyjnych urządzeń ciepłowniczych na wezwanie Zleceniodawcy w przypadku zgłoszeń 
dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń węzła w terminie do 24 godzin od zgłoszenia, 
oraz – w razie potwierdzenia zasadności zgłoszenia – usuwania nieprawidłowości. Zgłoszenie należy 
skierować na adres e-mail: ………………………… /nr telefonu: ……………………………… Przeglądy, o których 
mowa powyżej będą wykonywane w dni powszednie, soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od 
pracy w godzinach ustalonych z Zmawiającym. 
ODPOWIEDŹ:   Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. 
 
 
PYTANIE 4.  § 5.pkt 1 lit. a) istniejący zapis umowy – w razie braku reakcji serwisowej w przypadku 
awarii kotła w terminie określonym w § 1 ust. 8 – 0,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego 
za każdą godzinę zwłoki, Proponowany zapis do umowy - w razie braku reakcji serwisowej w przypadku 
zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń węzła cieplnego awarii kotła w 
terminie określonym w § 1 ust. 8 – 0,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego za każdą 
godzinę zwłoki, 
ODPOWIEDŹ:   Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. W załączeniu modyfikacja wzoru 
umowy. 



 
PYTANIE 5.  1.2 istniejący zapis zapytania ofertowego – Kontrola urządzeń kontrolno-pomiarowych            
(z ewentualną wymianą niesprawnych). Proponowany zapis do zapytania ofertowego: Kontrola urządzeń 
kontrolno-pomiarowych       (z ewentualną wymianą niesprawnych.  Koszt zakupu ponosi Zamawiający). 
ODPOWIEDŹ:   Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. 
 
PYTANIE 6.  1.7 Istniejący zapis zapytania ofertowego - Usuwanie nieszczelności zaworów (z ewentualną 
wymianą wyeksploatowanych). Proponowany zapis do zapytania ofertowego: Usuwanie nieszczelności 
zaworów (z ewentualną wymianą wyeksploatowanych Koszt zakupu ponosi Zamawiający}.  
ODPOWIEDŹ:   Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. 
 
PYTANIE 7. 1.14 istniejący zapis z zapytania ofertowego: Konserwacja węzłów cieplnych prowadzona 
będzie cały rok : 1 raz na 3 miesiące. Proponowany zapis do zapytania ofertowego: Konserwacja węzłów 
cieplnych prowadzona będzie przez czas trwania umowy (3-lata) cały rok : 1 raz na 3 miesiące. 
ODPOWIEDŹ:   W punkcie 1 ppkt 1.14 zapytania ofertowego nastąpiła oczywista omyłka pisarska, 
powinno być: Konserwacja węzłów cieplnych prowadzona będzie  przez czas trwania umowy (3 lata): 1 
raz na 3 miesiące. 
 
PYTANIE 8.  Istniejący zapis zapytania ofertowego - Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Proponowany zapis do zapytania ofertowego- Termin realizacji zamówienia: 12 36 
miesięcy od daty podpisania umowy. 
ODPOWIEDŹ:   W punkcie 2 zapytania ofertowego nastąpiła oczywista omyłka pisarska, powinno być: 
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.  

PYTANIE 9.  W ramach konserwacji i usuwania awarii urządzeń węzła nie obsługujemy układu hydroforni 
i modułu glikolowego (podaje ciepło na kurtyny powietrzne). Urządzenia znajdują się w pomieszczeniu 
węzła Te prace wykonują Państwa pracownicy. W związku z powyższym proszę o umieszczenie w 
umowie stosownego zapisu. 
ODPOWIEDŹ:   Pytanie nie dotyczy postępowania na konserwację węzła cieplnego. 
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